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Dziat Laboratoryjny

Sprawozdanie z bada nh nr L.9051.2.23.1.2026/LLM

Data sporzgdzenia sprawozdania:

Podstawa badania:
Nazwa i adres Klienta:

Prébkobiorca:

Metoda pobierania prébek:

Warunki transportu:

Data pobrania / otrzymania prébek do badan

Stan prébek w momencie otrzymania do badan:

Data rozpoczecia / zakonczenia badania:

Cel badania:

09.03.2026
K — Protokét nr 1.P.2026.AK

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

K_ PSSE w Bydgoszczy — Anna Krzyminska

KW _ Zgodnie z procedurg PO-19 Pobieranie probek wody wydanie Il z dnia
06.08.2025.

Probka dostarczona przez klienta — W - Temperatura transportu probek: 7,8 T

KW _ 04.03.2026 / 04.03.2026
Stan prébek prawidtowy
04.03.2026 / 07.03.2026

Okreslenie jakosci wody

Identyfikacja i opis prébki

Lp. Kod prébki

Rodzaj prébki

Identyfikacja prébki
(opis/opakowanie/ znakowanie/cechy zewnetrzne/miejsce pobierania)

1. 102/N/WM/26

Woda
do spozycia

Butelka jatowa.

K- Identyfikator PPPW: 0461PPPPW0248 / Miejsce pobrania probki: Wodocigg
publiczny Brzoza, gm. NWW,SUW Brzoza - kran wody uzdatnionej
Nr prébki: 1.2026.AK

Wynik bada n:
= Wynik
= L badania Niepewnos¢ . Stwierdzenie
o E ’
23 Kod probki Badany parametr jednostka pomiaru? Wymaganie 2godnosci* Metoda badawcza
g miary?
PN-EN ISO
- 9308-1:2014-12
0lla bog’zg';‘i?sfu' "Cigﬁ 0 jtk/200m! - 0 jtk/200ml 2godnosé + A1:2017-04
grupy Metoda filtracji
membranowe;j
PN-EN ISO
Obecnosé i liczba 9308-1:2014-12
015a | 102/N/WM/26 Escherichia coli 0 jtk/100ml - 0 jtk/200ml zgodnos¢ + A1:2017-04
Metoda filtracji
membranowej
Ogolna liczba bez Fé’;zgl\éé%g
025a mikroorganizméw 5 jtk/ 1ml [2; 10] |nieprawidlowych| zgodnosc .
0 e Metoda plytkowa
w22 °C zmian -
(posiew wgtebny)

"Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem lub specyfikacjg: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11.12.2017r poz. 2294).

Sprawozdanie sporzadzono w postaci elektronicznej i autoryzowano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oryginatem sprawozdania jest wyfacznie wersja elektroniczna.
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Sprawozdanie z bada n nr L.9051.2.23.1.2026/LLM

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem lub specyfikacjg wykonano zgodnie z zasadg prostej akceptacji.
Wynik (X) jest odnoszony do wartosci normatywnej (WN) bez niepewnosci.

Zgodnosé:
X jest ponizej WN lub X nie jest wiekszy od WN, gdy jest dozwolone osigganie granicy WN
Ryzyko zwigzane z fatszywym stwierdzeniem zgodnosci rosnie wraz ze zblizaniem sie X do WN i osigga 50% dla X=WN

Przekroczenie:
X jest powyzej WN lub X=WN, gdy nie jest dozwolone osigganie granicy WN
Ryzyko zwigzane z fatszywym stwierdzeniem przekroczenia rosnie wraz ze zblizaniem sie X do WN i osigga 50% dla X=WN.

Objasnienia:

1 - jtk — jednostki tworzace kolonie lub NPL — najbardziej prawdopodobna liczba (w zaleznosci od stosowanej metody
badawczej)

2 - Przedstawiona niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera
sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.
.+ - Nie podaje sie niepewnosci

K -informacje dostarczone przez klienta

KW _informacje dostarczone przez klienta, ktére mogg wptywaé na waznos$é wynikow

O . 7a przekroczenie uznany jest wynik przekraczajgcy zalecenia dotyczace ogélnej liczby mikroorganizméw w 22 <C zgodnie
z objasnieniami w podpunkcie C w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, tj, zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

Oswiadczenie:

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

2. Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan. Skarga zostanie
rozpatrzona w trybie okreslonym we wdrozonym w Laboratorium systemie zarzadzania.

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.

4.  Zakres upowaznienia do autoryzacji sprawozdan z badan zgodny jest z dokumentacjg systemu zarzgdzania i jest
dostepny w siedzibie Laboratorium.

5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek otrzymanych od klienta. Etapy te
maja wptyw na waznos$¢ wynikoéw badan.

6. Niepewnos$¢ badania nie obejmuje etapu transportu i pobierania probki (-ek).

7. Wyniki badan i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie wytacznie do otrzymanej, przebadanej prébki od klienta i nie
moga dotyczy¢ zadnej partii wyrobu/substancji/materiatu. Odniesienie wyniku badan do partii wyrobu/substancji/materiatu
wymaga zachowania wtasciwej strategii pobierania probek i niepewnosci zwigzanej z pobieraniem

Autoryzowat Zatwierdzit
Mlodszy asystent Starszy asystent
Dawid Linowski Wioletta Barczyriska
Signature Not, Verified Signature Nat Verified
Dokument podpisgfy przez Dokument podbis rze
Dawid Norbert Lffnowski Wioretta Be?rc b kg przez
Data: 2026.03/09 11:19:47 CET Data: 2026.03.0911:41:42 CET

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie sporzadzono w postaci elektronicznej i autoryzowano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oryginatem sprawozdania jest wyfacznie wersja elektroniczna.
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