Wojewddzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
tel. centrali: 52 376 18 00

e-mail: sekretariat. wsse.bydgoszcz @ sanepid.gov.pl
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Dziat Laboratoryjny

Sprawozdanie z badan nr L.9051.2.23.1.2026/LLF

Data sporzgdzenia sprawozdania:

Podstawa badania: numer protokotu przekazania
probek do badan

Nazwa i adres klienta:
Prébkobiorca:
Metoda pobierania prébek:

Warunki transportu:

Data pobierania / otrzymania probek do badan
Stan prébek w momencie otrzymania do badan:
Data rozpoczecia / zakoniczenia badania:

Cel badania:

Identyfikacja i opis probki

Kod

Lp. probki

Rodzaj probki

1. | 140/N/WF/26 Woda przeznaczona

09.03.2026
K —1.P.2026.AK

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

K — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz — Anna Krzyminska

K — Zgodnie z procedurg PO-19 Pobieranie probek wody wydanie Ill z dnia
06.08.2025

K_ Temperatura transportu probek: 7,8°C
K —04.03.2026 / 04.03.2026

Bez zastrzezen

04.03.2026 / 06.03.2026

Okreslenie jakosci wody

Opis prébki
(opakowanie/znakowanie/miejsce pobierania probek)

Butelka plastikowa 1000ml x 1 szt.,
butelka szklana 250ml x 3 szt.
K — Nr probki: 1.2026.AK

do spozycia KW _ 0461PPPPW0248 / Wodociag publiczny Brzoza, gm. NWW SUW Brzoza
— kran wody uzdatnionej
Wynik badan
2 . . - . Stwierdzenie
Q Kod Badany  Jednostka Wyn|l_< Nlepe_wnogc Wyma;game zgodnosci /
Lp. S E L . badania pomiaru L Metoda badawcza
X © probki parametr miary Opinia i
& X) (+-U) (WN) ntororotaci
o pretacja
nieobecny
typo -
1. /059 Smak ° - ey o - ! zgodnos¢ 16522%'(\)16 s
spozycia
nieobecny
typo -
2. 0610 Zapach 7 - d,ayv‘:o:;y o - 4 zgodnosé 16522%'(\316 5
spozycia
PN-EN ISO
3. 051b 140/NMWF/26  Barwa  mg/l Pt 5 2 158 - A Do18.06
Metoda D
o " 0 ok PN-EN ISO
4. |052a Metnosc NTU <0,20 - 1,0 zgodnosé 7027-1:2016-09
5. 054a pH 1 - 7.2 0,1 6,5-9,5 zgodnos¢ 1P (?'5'535'2'051%
Przewodnos¢é
6. 057a elektryczna = pS/cm 660 23 2500 zgodnos¢ PN-EN 27888:1999
wiasciwa'!
Sprawozdanie sporzgdzono w postaci elektronicznej i autoryzowano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oryginatem sprawozdania jest wyfacznie wersja elektroniczna.
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Sprawozdanie z badan L.9051.2.23.1.2026/LLF

Informacje dotyczgce sprawozdawczosci

Lp.
1

2
3.
4
5

6.

Wynik
p'r(c’)ol;jki Badany parametr LoQ' uLQ’ gga@gg Je:jnr;(a)rs;ka
uLQ
Smak 1 4 - -
Zapach 1 4 - -
Barwa 5+/-2 50+/-16 - mg/l Pt
140/N/WF/26 Metnos¢ 0,20 +/- 0,06 40 +- 12 - NTU
pH 4,0 +/-0,1 10,0 +/- 0,1 - -
Przewodnosc elektryczna 10,0 +/-0,3 5000 +/- 173 ; uS/cm
wiasciwa

Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem wykonano zgodnie z zasadg prostej akceptaciji: W=0

Wynik (X) jest odnoszony do warto$ci normatywnej (WN) bez niepewnosci

Zgodnosé:

X jest ponizej / réwny, X £ WN

Ryzyko zwigzane z fatszywym stwierdzeniem zgodnosci rosnie wraz ze zblizaniem si¢ X do WN i osigga 50% dla X=WN
Przekroczenie:

X jest powyzej WN, X > WN

Ryzyko zwigzane z fatszywym stwierdzeniem przekroczenia rosnie wraz ze zblizaniem sig X do WN i osigga 50% dla X=WN
Objasnienia:

K- informacje dostarczone przez klienta

KW _

informacje dostarczone przez klienta, ktére mogg wptywaé na waznosé wynikéw

< - ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody
NTU — nefelometryczna jednostka metnosci

Do

przeprowadzenia badania smaku i zapachu Laboratorium zastosowato butelkowang wode zrdédlang jako wode odniesienia, dla

ktorej wskazano, iz jest pozbawiona obcego smaku i zapachu

1-LOQ - dolna granica oznaczalnos$ci metody, ULQ — gérna granica oznaczalnosci metody

2 -+/- U — niepewno$¢ rozszerzona przy k = 2 dla prawdopodobienstwa 95%

8- W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

4- Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

5 - Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego. Troje oceniajgcych

6. Ocena smaku wykonana w czasie < 72h od czasu pobrania proby zgodnie z zaleceniami normy

7- Ocena zapachu wykonana w czasie < 72h od czasu pobrania proby zgodnie z zaleceniami normy

8. Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/Pt/l. Akceptowalna przez konsumentow
i bez nieprawidtowych zmian

9 - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1,0

NTU w wodzie po uzdatnieniu. Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

0. Temperatura pomiaru probki: 13,9°C

" _

X -

y25 — Temperatura pomiaru prébki: 14,1°C. Korekta temp. do 25°C za pomocg urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury
wynik badania

WN - warto$¢ normatywna
* - stwierdzenie zgodnosci wyniku badania z wymaganiem przedstawiono dla rezultatu badania spoza zakresu akredytacji i jego
interpolacji w odniesieniu do dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

Oswiadczenie:

1.
2.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan. Skarga zostanie rozpatrzona
w trybie okreslonym we wdrozonym w Laboratorium systemie zarzadzania.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek otrzymanych od klienta. Etapy te majg wptyw na
waznosé wynikéw badan.

Niepewno$¢ badania nie obejmuje etapu transportu i pobierania probki (-ek).

Wyniki badan i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnosza sie wytacznie do otrzymanej, przebadanej probki od klienta oraz badanej
probki i nie mogg dotyczyé zadnej partii wyrobu/substancji/materiatu. Odniesienie wyniku badan do partii wyrobu/ substanc;ji/
materiatu wymaga zachowania wtasciwej strategii pobierania probek i niepewnosci zwigzanej z pobieraniem.

Zakres upowaznienia do autoryzacji sprawozdan z badan zgodny jest z dokumentacjg systemu zarzadzania i jest dostepny
w siedzibie Laboratorium.

Autoryzowat Zatwierdzit
Mtodszy asystent Asystent
Oddziat Badan Fizykochemicznych Oddziat Badan Fizykochemicznych
Dok i @A Zwol " ?ukﬂmgn&poupwsany@QSylwm
okument podpisany przez nna Zwolanowska agodzinska
Data: 2026.03.09 13:49:44 CET e 20260308 13SERS CET
Ewa Zwolanowska Sylwia Jagodziriska

Koniec sprawozdania
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